
COMMUNE DE SAINT-SULPICE

Rapport de la commission permanente d'épuration concernant l'étude du préavis

municipal 06/2026 :

DEMANDE DE CRÉDIT DE CHF HO'OOO.- POUR DES TRAVAUX DE RÉNOVATION DES
TABLEAUX ÉLECTRIQUES DES STATIONS DE POMPAGE DE LAVENOGE ET DU MARQUISAT

Au Conseil Communal de Saint-Sulpice

Monsieur le Président,

Mesdames les Conseillères,

Messieurs les Conseillers,

La Commission en charge de l'étude du préavis n°06/2026 s'est réunie le 2 juin 2026 à 20h00 dans

la salle des commission, située dans le bâtiment administratif à la rue du Centre 60, avec la

composition suivante :

Président :

Rapporteur :

Commissaires :

Excusés :

M.Chappuis

M. Bernasconi

M. Hostettler

M. Mermod

M. McCormick

M.AIIemann

ASSE
SCD
PLR
ASSE
Les Vert-e-s

SC D
Mme. Foucault-Dumas ASSE

La Municipalité était représentée par :

Madame Corinne Willi, Municipale.

Madame Inma Junco, Responsable des travaux à la Commune de Saint-Sulpice.

La Commission remercie Mesdames Corinne Willi et Inma Junco pour les explications et

réponses reçues.

Contexte

Le préavis examiné porte sur la modernisation impérative des stations de pompage Venoge

(parcelle 152) et du Marquisat (parcelle 645). Les équipements actuels, en particulier les tableaux

électriques, datent de 1970 et sont jugés extrêmement vétustes, ayant largement dépassé leur

durée de vie amortie. Un rapport "état zéro" réalisé en 2023 confirme cet état de délabrement. La

situation est considérée comme critique par le service des eaux responsable du suivi et de la

maintenance de nos installations, lequel a tiré la sonnette d'alarme au début de l'année 2026.



Le principal risque réside dans le manque de surveillance à distance. En cas de panne, l'aterte

est limitée à un gyrophare local, dépendant de la vigilance et du signalement d'un riverain.

L'atternance entre les deux pompes de chaque station, essentielle pour éviter la surchauffe et

l'usure, doit être effectuée manuellement chaque semaine par les équipes de maintenance. Si

une pompe tombe en panne, la seconde ne prend pas le relais automatiquement, augmentant le

risque de débordement, notamment vers le lac. Bien que la station du Marquisat possède une

grande capacité avant le trop-plein qui limite actuellement les déversements, le système est

considéré comme naviguant "au petit bonheur de la chance". La localisation des stations est

précisée en rouge :

Constats principaux

Les deux stations, construites vers 1970, présentent un niveau de vétusté important et un risque

élevé de panne. Les principaux problèmes relevés sont :

Dégradations physiques

• Robinetterie rouitlée et difficilement manœuvrable ;

• Echelles et éléments métalliques oxydés ;

• Fosses non étanches et béton dégradé ;

• Corrosion importante des conduites visibles.

Dysfonctionnements techniques

• Équipements de commande datant de 1976 ;

• Absence de transmission automatique des alarmes ;

• Impossibilité d'intervenir à distance ;

• Contrôles largement manuels ;

• Système de contrôle des niveaux défaillant.



Risques identifiés

» Arrêt complet des stations ;

» Fonctionnement à sec des pompes, provoquant une usure prématurée ;

» Débordements possibles des eaux usées ;

» Risque de pollution de la Venoge et du Lac Léman.

Travaux prévus

Le préavis concerne uniquement les travaux jugés prioritaires :

» Remplacement des tableaux de commande ;

a Automatisation des installations ;

® Modernisation de l'installation électrique ;

« Mise en place d'un système de communication et de transmission des alarmes ;

® Renforcement de la sécurité des installations et des moyens de levage.

La modernisation vise à remplacer les systèmes manuels et obsolètes par une solution

automatisée et centralisée. Le projet inclut l'installation de nouveaux tableaux électriques et

d'un système de télésurveillance, permettant de remonter toutes tes informations (alarmes,

niveaux, état des pompes) à la STEP de Lausanne via une connexion 4G ou 5G. La faisabilité
de cette connexion a été confirmée par des tests sur site.

Analyse des coûts, adjudication

Les aspects financiers du projet ont été examinés, notamment un montant de 15 000 francs pour

les honoraires de gestion des travaux, jugé élevé par un membre. Il est expliqué que les chiffres

du préavis sont basés sur des offres concrètes obtenues par le service de l'eau de Lausanne

auprès d'entreprises spécialisées.

Le montant présenté constitue une enveloppe budgétaire délibérément large, visant à prévenir

tout dépassement de crédit et la nécessité d'un préavis complémentaire. Les honoraires couvrent

le temps déjà passé par l'ingénieur du service de l'eau pour l'étude du projet, la demande d'offres,

ainsi que le futur suivi des travaux. La convention avec Lausanne prévoit un forfait pour la

surveillance hebdomadaire et une facturation à l'heure pour les projets spécifiques, avec des

rapports journaliers contrôlés. Il ne s'agit donc pas d'un travail à forfait, et un décompte final

précis sera établi à la fin des travaux.

Concernant le financement, il est clarifié que bien qu'il existe un fonds d'épuration comptable,

celui-ci n'est pas une réserve de liquidités, [-'investissement sera donc financé par la trésorerie

courante ou par l'emprunt, et l'amortissement sera imputé sur te compte de l'épuration sur une

durée de 20 ans.



Conclusion

En conclusion de ce qui précède, la commission reconnaît la pertinence des travaux demandés

par le présent préavis afin d'éviter une panne majeure des stations de pompage de la Venoge et

du Marquisat:

C'est donc à l'unanimité de ses membres que la commission permanente d'épuration vous

propose. Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers de bien

vouloir prendre les décisions suivantes

Le Conseil communal de St-Sulpice

• Vu le préavis municipal 06/2026;

• Ouï le rapport de la commission chargée de son étude ;

s Considérant que cet objet a été porté régulièrement à l'ordre du jour,

Décide :

• D'accorder un crédit de CHF 110'OOO. - TTC pour la rénovation des tableaux de

commande et des équipements électromécaniques des stations de pompage de la

Venoge et du Marquisat ;

• De financer ce montant par la trésorerie courante ou par l'emprunt ;

» De comptabiliser ce montant dans un compte de ta rubrique 1404 Bâtiment PA

(Patrimoine administratif).

Au nom de la Commission

Le président Le rapporteur

Olivier Chappuis JérémyBernasconi


